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ŞEHİT EMRE ÜÇKAN  MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KONTROL PANOLARI    1.DÖNEM  2. YAZILI SORULARI

1- Isı, ışık, ses, kuvvet, hareket ve basınç gibi fiziksel ya da kimyasal büyüklükleri algılayıp elektriksel işarete dönüştüren devre elemanlarına ……………………  denir.
2- Endüktif Sensör,Kapasitif Sensör nedir yazınız?
Endüktif Sensör: 
Kapasitif Sensör:
3-Manyetik bir sensör olan hall etkili sensörün çalışmasını şekil çizerek açıklayınız?


4-Termokupl nedir şekil çizerek açıklayınız ?

 5- Astronomik zaman rölesi nedir?

* Aşağıda bahçe aydınlatmasında kullanılacak bir bağlantı şeması verilmiştir 6-7-8. soruları şekle göre cevaplayınız
[bookmark: _GoBack][image: ]
6-yukarıda verilen devrede kullanılacak malzeme listesini yazınız?

7- Devrenin çalışmasını yazınız?





8-Yukarıda verilen panoya göre pano işleme devrenin kablo bağlantısını arka sayfada verilen yerleşim krokisine çiziniz?
[image: ]


NOT:Her soru 10 puan  7.ve8. sorular 20 puandır          Ali ÖZDEMİR		                    BAŞARILAR…


CEVAPLAR
1- Isı, ışık, ses, kuvvet, hareket ve basınç gibi fiziksel ya da kimyasal büyüklükleri algılayıp elektriksel işarete dönüştüren devre elemanlarına sensör denir.
2- Endüktif Sensör Metal cisimleri algılayan sensörlere endüktif sensör denir. 
Kapasitif Sensör Metal ve metal olmayan (plastik, tahta, kâğıt, kumaş vb.) cisimleri algılayan sensördür.
3- Hall Sensörü: Manyetik etkiyle çalışan yarı iletken sensördür. Bir yarı iletkenden geçen akım yönüne dik bir manyetik alan uygulanırsa elektronlar belirli bir bölgede yoğunlaşır. Bu da yarı ilet kenin diğer uçlarında gerilim oluşmasına neden olur. Bu olaya hall etkisi denir. Hall etkisi ile yarı iletken uçlarda oluşan gerilimin değeri, manyetik alana ve sensöre yaklaştırılan cismin yakınlığına bağlıdır (Görsel [image: ]

4-Termokupl nedir şekil çizerek açıklayınız ?
Termokupllar (Isıl Çiftler): Birbirinden farklı iki ayrı metalin birer ucunun birleşmesiyle oluşan sensörlerdir. İki iletkenin birleşim noktasına sıcak uç, ölçüm alınan uca soğuk uç denir. Termokuplun birleşim ucu ısıtıldığında uçları arasında mV seviyesinde gerilim farkı meydana gelir. Elde edilen gerilim, birleşim noktasına uygulanan sıcaklıkla doğru orantılıdır.
[image: ]
5- Astronomik zaman rölesi nedir? Astronomik Zaman Saati: Coğrafi konumlara göre gün doğumu, gün batımı saatlerine ve yaz kış saat uygulamasına göre ayarlanabilen dijital programlanabilir zaman saatlerine astro nomik zaman saati denir.
      [image: ]
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iletken uglarda olusan gerilimin degeri, manyetik alana ve sensére yaklastirilan cismin yakinhgina
baghdir (Gérsel 1.9).
]
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¢—— Manyetik kuvvet gizgileri
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Gorsel 1.9: Hall sensériiniin galigmasi

Hall Sensériiniin Ozellikleri:
« Hall sensorii, devrede manyetik alanla agilip kapanan anahtar gibi gérev yapar.
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Gorsel 123: Analog sinyal
1.3.1. Sicakiik Sensorleri

Ortamdaki 151 degisimini algilayan ve ortamin sicakiy
sensbrerinin Gesitleri ve ozellikleri asagidaki gibidr

Termokupllar (Isil Giftler): Birbirinden farki ik ayn metalin birer ucunun birlesmesiyle:
olusan sensorlerdir. Ik fletkenin birlesim noktasina sicak ug. 6lgim alinan uca soguk ug
denir. Sicak ug, sicakii3r algilar; soguk ug ise referans noktasi olmas1 icin geneliikle 0 °C'de.
totulur. Uygun meta giftinin segimiyle -200 °C ile +2000 °C arasindaki sicaklilar igilebili

1 Glgen sensérierdir. Sicakiik

Sofukug. Sofukug.

MetalA Metal A

Wetals.

Gorsel 1.24: Termokuplun yapsi ve isitimas isfemi
Termokuplun birlesim ucu sitidiginda uglan arasinda mV seviyesinde geriim farki meydana
gelir. Eide edilen gerlim, birlesim nokiasina uygulanan sicakiikla dogru orantidir. Geriimin de-
Geri kullanian malzemenin cinsine ve birlegim noktasinin isinma miktarina baglidir (Gorsel 1.24).
Tormistér: Sicakiga bagl olarak direng deeri degisen devre elemanidr. PTC ve NTC en
ok kullanilan termistor Gesitleridir. Sicakligin artmasi e direng degeri artan devre eleman: PTC,
Sicakigin azalmasi e direng degeri azalan devre eleman: NTC'dir
rong Sicaklik Dedektorii (RTD): Plati, nikel ve bakir gbi letken malzemelerin bi sargiya
sanimasi veya fim halinde kullanimasiyla olusturulan PTC'ye RTD sensdri denir (Gorsel 1.25).
Sicakik arttikga sensérun direnci artar

| —Koruyucubagik

s e -

1404

1122025




image5.png
v | B KONTROL PANOLARI DERS KiTag! X |

=) x
C @ Dosya Ci/Users/Elektrik/Desktop/MODULLER%20DERS%20KITAPLARI/KONTROL%20PANOLARI%2... @ Q@ 17 Y 0y sonbetet
=¥ v Vv - + @l e /0] QD Q B
paNOSU Igin marzeme SeGimInyapiniz =
1=pIu 501220 1=43A
Tablo 2.1: Aydinlaima Giics 950 W Olan Fotosel Rélel Aydiniaima Panosu i Sesien Malzeme Listesi
Adi Ozelligi Miktar Adi Ozelligi Miktar
Fotosel e |230V, 50 Hz | Taet Kablo 2.5 mm NYAF
Paket safter |3 kutuplu, 10A |1 adet. [Kablo 1 ma? NYAF (Role) |- |
Sigora_[Ugfazi.6A | Tacer ‘Siyalmbasi [ 230 v Sadet
Sigoria | Birfah, 2A(R3e) | T acet Pano S0xc0em Tadet
Kontaktor |3 faz, 400V, 9A | T acet [l tp stat butonu Tacet |
Pano Igi Yerlesim Krokisi ve Kablo Baglantilarinin Gizilmesi: Pano elemanlarin konumu- 0
nu belrlemek gin pano yerlesim krokisi ve devre semasina ygun kablo baglantiari gizir (Gérsel
23)
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